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INTEGRA 64 Topograficzna10

Wejścia centrali INTEGRA
Nr Nazwa wejścia Str. Typ linii Czułość Typ reakcji Czas na we. Max.cz.nar. Max.cz.br.nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Komentarz
  1 Komórka lok. 2 1: NC 320 ms 0: Wejścia/Wyjścia 2 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X  X
  2 PIR pokój 1 4: 2EOL/NC 320 ms 1: Wejściowa 2 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
  3 PIR salon 1 4: 2EOL/NC 320 ms 1: Wejściowa 2 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
  4 PIR sypialnia 1 4: 2EOL/NC 320 ms 1: Wejściowa 2 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
  5 PIR hol 1 4: 2EOL/NC 320 ms 1: Wejściowa 25 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X
  6 Wejście   6 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
  7 Wejście   7 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X
  8 Wejście   8 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
  9 Wejście   9 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 10 Wejście  10 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 11 Wejście  11 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 12 Wejście  12 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 13 Wejście  13 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 14 Spr.stanu czuw. 1 2: NO 320 ms 47: Bez akcji alarmowej 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 15 SMS czuwanie ON 1 2: NO 320 ms 80: Zał. czuwanie 1-1 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 16 SMS czuwanie OFF 1 2: NO 320 ms 81: Wył. czuwanie 1 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X
 17 Zalanie kuchnia 1 4: 2EOL/NC 20 ms 52: 24h pom.-wyciek wody 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X
 18 Temp. outdoor 1 1: NC 320 ms 47: Bez akcji alarmowej 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 19 Temp. indoor 1 1: NC 320 ms 47: Bez akcji alarmowej 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 20 Zalanie pralka 1 4: 2EOL/NC 20 ms 52: 24h pom.-wyciek wody 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X
 21 Drzwi garderoba 1 0: Brak czujki 200 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X
 22 Zalanie łazienka 1 4: 2EOL/NC 20 ms 52: 24h pom.-wyciek wody 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X
 23 Drzwi balkon sal 1 1: NC 20 ms 1: Wejściowa 1 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X  X
 24 Pożar/zadymienie 1 4: 2EOL/NC 320 ms 33: 24h poż.-cz.dymu 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 25 Zalanie zmywarka 1 4: 2EOL/NC 320 ms 52: 24h pom.-wyciek wody 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X
 26 Wejście  26 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 27 Wejście  27 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 28 Wejście  28 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 29 Wejście  29 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 30 Wejście  30 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 31 Wejście  31 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 32 Wejście  32 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 33 Wejście  33 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 34 Wejście  34 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 35 Wejście  35 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 36 Wejście  36 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 37 Wejście  37 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 38 Wejście  38 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 39 Wejście  39 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 40 Wejście  40 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 41 Wejście  41 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 42 Wejście  42 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 43 Wejście  43 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 44 Wejście  44 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 45 Wejście  45 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 46 Wejście  46 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 47 Wejście  47 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 48 Wejście  48 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 49 Drzwi wejściowe 1 1: NC 320 ms 0: Wejścia/Wyjścia 25 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 50 Wejście  50 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 51 Wejście  51 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 52 Wejście  52 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 53 Wejście  53 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 54 Wejście  54 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 55 Wejście  55 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 56 Wejście  56 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 57 Wejście  57 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 58 Wejście  58 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 59 Wejście  59 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 60 Wejście  60 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 61 Wejście  61 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 62 Wejście  62 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 63 Wejście  63 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
 64 Wejście  64 1 0: Brak czujki 320 ms 5: Zwykła 0 0 sek. 0 godz.  X  X  X  X  X
OPCJE:
 1 -  bez alarmu po załączeniu zasilania, 2 -  kontrolowane przy załączaniu czuwania
 3 -  steruje wyjściem wideo gdy nie czuwa, 4 -  steruje wyjściem wideo gdy czuwa,
 5 -  użytkownik nie może blokować, 6 -  blokowane automatycznie przy braku wyjścia z obiektu,
 7 -  tylko 3 alarmy, 8 -  tylko 1 alarm, 9 -  automatycznie kasuje licznik alarmów
 10 - z weryfikacją (prealarmem) 11 -  opóźnienie syren,
 12 -  nie powiadamia o naruszeniu w trakcie czasu na wejście.
 13 -  wysyła kod końca naruszenia po alarmowaniu,
 14 -  wysyła kod końca naruszenia po wyłączeniu czuwania.
 15 -  alarmuje, jeśli po czasie na wyjście linia jest naruszona.
 16 -  alarmuje, jeśli po odblokowaniu wejście czuwa i jest naruszone.
 17 - alarm sabotażowy zawsze głośny
 18 - opóźn. monit. (prealarm)
 19 - gong w ekspanderze


